Priifprotokoll nach DIN VDE 0105 / DIN VDE 0701-0702 / DIN VDE 0713 / DIN VDE 0113-1 i MNQ‘

Priifobjekt / Artikelnummer: Verwendete Messgerate:
1230121-12
Projekt: Gossen Metrawatt Profitest Mxtra # AEDTT2

Auftrag: AB41800236.3

D Gossen Metrawatt Secutest S-lil 2014344940001

Kunde: Menzi EBZ AG [[] Beha Amprobe Unitest 0113 #2010701100
Artikel: Major Stromverteiler 18HE [ seha Amprobe ACS0A #01500177
Fluke 6500 -2 # ROB2938030

Ser. Nr./ Charge / PA-NIr.:

18-038004-01

Netz: 3/N/PE - 400/230V 50Hz - TN-C-S-Netz

Grund der Priifung: Erstpriifung Wiederholungsprifung  [] | Reparatur [J| Anderung |

DIN VDE 011341 DIN VDE 0105 DIN VDE 0701-0702 DIN VDE 0701-0702
Bestatigung der Prifung : Paderborn, Priifer: Unterschrift:
12. September 2018 Koslowski Kps é;’c/%
Sichtpri]fung; SKI ,l SKII D SK N |:] Typenschild vorhanden keine sichtbaren Schaden / Fehler
Messung:
Prifiing Strom- RCD/ Isolations- Schutzleiter/ Bemerkungen
kreis F| Schutzschalter vermdgen Potentialausgleich
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1, D 1A ta Risa ls Rio ls
Grenzwert <30 <300 >1 <3,5 <1 <0,5
Einheit mA ms MQ mA Q mA,
PSU 0,10 | 0,01
T-23 RCBO 1 L1 cie/soma | 20,1 [ 37 0,01
T_23 RCBO 2 L2 C16/30mA | 21,2 37 0,01
T-23 RCBO 3 L3 C16/30mA | 21,1 | 37 0,01
T-23 RCBO 4 L1 C16/30mA | 20,0 | 29 0,01
T_23 RCBO 5 L2 C16/30mA | 21,1 37 0,01
T_23 RCBO 6 L3 c16/30ma | 20,6 | 27 0,01
RCD QT L1 40A/30mA | 21,2 | 34 0,01
L2 40A/30mA | 21,2 | 34 0,01
L3 40A/30mA | 21,2 | 34 0,01
Hochspannungspriifung: Luft- u. Kriechstrecken eingehalten 1 | Restspannungspriifung: inOrdnung ]
Funktionsprifung: in Ordnung Drehfeld: Rechts




Messung:

Prifling [ Strom- RCD I Isolations- Schutzleiter/ Bemerkungen
Kreis Fl Schutzschalter vermdgen Potentialausgleich
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I lan (Y ta Riso Ise Rio ls
<30 | <300 >1 <35 <1 <05
mA | ms MQ mA Q mA
RCD Q8 L1 40A30mA| 206 | 34 0.01
L2 40A/30mA| 206 | 34 0,01
L3 40A/30mA | 20,6 | 34 0,01
'RCD Q9 L1 4onsoma| 20,9 | 25 0,01
L2 40A/30mA | 209 | 25 0,01
L3 40A/30mA | 20,9 | 25 0,01
RCD Q10 L1 40A4/30mA | 21,8 | 34 | 0.01
L2 40A/30mA | 21,8 34 0,01
L3 | s0a30ma| 21,8 | 34 0,01
RCD Q1 1 L1 40A/30mA | 20,6 25 0,01
L2 40A/30mA | 20,6 25 0,01
L3 40A/30mA | 206 | 25 0,01
RCD Q12 L1 40A/30mA | 224 | 25 0,01
|_2 40A/30mA 22,4 25 0,01
L3 40A/30mA | 224 | 25 0,01
RCD Q13 L1 40A/30mA| 21,2 | 26 0,01
L2 40A/30mA | 21,2 26 0,01
L3 40A30mA| 21,2 | 26 0,01
RCD 014 L1 40A/30mA | 21,2 24 0,01
L2 40A/30mA | 21,2 | 24 0,01
L3 40A/30mA | 21,2 | 24 0,01
Hochspannungspriifung: Luft- u, Kriechstrecken eingehalten D Restspannungsprifung: in Ordnung D
Funktionspriifung: in Ordnung Drehfeld: Rechts
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Messung:

Priifling Strom- RCD Isolations- Schutzleiter/ Bemerkungen
«reis Fl Schutzschalter | vermogen Potentialausgleich
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I, lan 1A ta Riso Ise Rio ls
<30 <300 =1 <35 <1 <0,5
mA | ms MQ mA 0 mA
RCD Q15 L1 40A/30mA | 216 | 34 0,01
1.9 40A/30mA | 216 | 34 0,01
L3 40A30mA | 218 | 34 0,01
| RCD Q1 6 L1 40A/30mA | 24,2 35 0,01
L2 40A/30mA | 242 | 35 0,01
L3 40A/30mA | 24,2 | 35 0,01
RCD Q17 L1 40A/30mA | 21,2 | 34 0.01
L2 40A/30mA | 21,2 34 0,01
| 40A/30mA | 21,2 34 0.01
.‘ L3 _ :
IRCD Q18 L1 SN 2 | 26 S
L2 40A/30mA | 21,2 25 0,01
L3 40A/30mA | 21,2 | 25 0,01
RCD Q1 9 L1 63A/30mA | 16,4 | 24 0,01
;L2 63A30mA | 16,4 | 24 0,01
: 0
“—3 63A/30mA | 16,4 | 24 0,01
RCD 020 L1 B3A/30mA | 19,4 33 0,01
L2 63A/30mA | 19,4 | 333 0,01
L3 63A/30mA | 19,4 | 33 0,01
RCD 021 I_1 63A/30mA| 17,6 33 0,01
L2 63A/30mA| 17,6 | 33 0,01
L3 B63A/30mA | 17.6 33 0,01
Hochspannungsprifung: Luft- u, Kriechstrecken eingehalten ] Restspannungsprifung: in Ordnung O
Funktionsprifung: in Ordnung Drehfeld: Rechts
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